
新北市政府—「自動撒水設備」申請流程 

 

1.自動撒水設備 

共同文件： 

1、簽證 

2、使用執照存

根 

3、圖說 

4、水道連結型

撒水頭之原

廠技術手冊 

2.水道連結式 

自動撒水設備 

3.細水霧設備 逕送內政部審核 

經檢討涉及水源容量、加

壓送水裝置變更者 

工務局改建、修建、室內裝修、變

更設計 

經檢討未涉及水源容量、

加壓送水裝置變更者 

依各類場所消防安全設

備設置標準檢討設置 

依消防法第 6條第 3項 
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圖
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獨立水箱式：要件： 

有末端查驗閥，其配置

應符設置標準第五十六

條(註 2) 

圖說：要件： 

1、法令引用說明 

2、非申請範圍以「斜線」表示 

3、A3比例尺、比例尺合符合規定、比例

尺符合實際比例 

4、數量表 

5、昇位圖、水源容量檢討、有效水源容

量檢討 

6、現場實測壓力符合規定 

7、消防平面圖（除住宅場所外，長照機

構等場所其洗手間、浴室或廁所亦應

設置） 

8、標示牌 

9、加壓幫浦出水量在 120L/min以上 

 

民生水箱共用式：

要件： 

1、連結水龍頭或馬桶

水箱等日常生活用

水設施，並配置壓

力表。 

2、自來水事業審核確

認始得設置使用 

3、確保有效水量檢討 
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